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Adres- en onderzoeksgegevens 

Adres installatie 
Naam eigenaar 
Adres eigenaar 
Type object 
EAN-code 
Aard installatie 

 

eengezinswoning 
niet beschikbaar 
bestaand 

Doel onderzoek controlebezoek 

Het onderzoek is verricht op 23/02/2021 vo lgens hoofdstuk/ afdeling 6.5 van Boek 1 inzake de installaties op 
laagspanning en op zeer lage spanning. 

Installatiegegevens 

Spanning (V) 
Type elektrode 
0 voedingsleiding (mm2) 
In hoofdbeveiliging (A) 

Metingen 

Ra / Zs (n) 
Continuïteitsmeting 

Inbreuken 

1. Nihil
ADS: Automatische differentiële schakelaar 

2 X 230 (2f) 
pen 
6 
40 

22 / 
goed 

In hoofdschakelaar (A) 
t.l differentiële schakelaar(s) (mA) 
Aantal verdeelborden 
Aantal stroombanen per verdeelbord 

Werking differentiële schakelaar(s) 
Isolatieweerstand van de installatie (Mn) 

40 
300 en 30 
1 
8 

goed 
>0,5

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de Installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, piloten/ goten etc" zijn niet losgemaakt. Indien 
tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld. 

Opmerkingen 

Zie schema's voor de omschrijving. 
De nieuwe voedingskabel is nog rechtstreeks in de tellerkast aan te sluiten door de maatschappij. 

Besluit 

De installatie is conform Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. 
Het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend/ gecontroleerd. 
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd volgens hoofdstuk 6.5 van boek 1 uiterlijk' 23-2-2046 alsook voor 
ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum. 

Voor de directeur, op 2/4/2021 

Naam agentonderzoekeç Bart De Potter ........................ . Handtekening: ( � 

De vdgende çontrQles werden veniçht 
1, de controle van de uitvoering van de elekttische lnslallatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen, llldfen van toepassing zie opmerkingen en inbreuken; 
2. de conttole van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ... ) van het vast geïnstalleerd dek1rische materieel In hel bijzonder wal belteft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen !n de verdeel• en schakelborden, 
3. de conlrole van de beschemilngsmaatregelen legen elektrische schokken bij rechtstreekse en ontechl&treekso aanraking; 
4. de controle van de we11dng van de differentieelstroominrichtlngen via de eigen testlnrichting, indien van toepassing; 
5. de controle van de foollussen en de juiste aansluiting van de ditrerentleelstroomlnrichtingen via de opwekking van een foutslroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeUgheid van het apparaat; 
6. de controle van de continuîleit van de equipolentîale verbindingen (hoofd• en bijkomende) en van de bcscJ,ermtn9sgelelders van de stopcontacldozen en van de vasle, vasl opgestelde of ve1plaalsba1e loeslellen met vaste 

slandplaals van de klasse 1: 
7. de visuele conlrole van vast� vast opgestefd materieel dal gevaat kan opleveren voor personen en goederen; 
8. de visuele controle van verplaatsbaar materieel dal gevaar kan oplever�n voor personen en goederen. 

9. de verpllchtlng hot verslag van hel conlrdebezoek Ie bewaren 1n het dossier van de elektrische !nstallalle; 
10. de verplichting In het dossier elke \"1jzig!ng aangebracht 88n de elektrische inslaUatie Ie vcnnelden; 
11. de verplichting de mol hel toezicht betaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te tichlen over elk ongeluk aan personen ovetkomen en req.1streeks of onrechlstreeks 

te Yoijtcn aan de aanwezigheid van efeklricileît; 
12. de verplichting, wanneer er Inbreuken lijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek Ie doen verrichten door hetzetfde erkend organisme om na te goan of na afloop van de termijn van één j88r de inbreuken 

verdwenen zijn, Indien tljdens dal twccdo bezoek word! vaslgesleld dal er nog Inbreuken overt:iftp.len, moel hel erkend Ol'gan!sme een kopie van hel vcrsl11g van hel conlrolebezoek sturen na,1t do Algemene Directie Energie die belast 
is mei het hoog toezicht op do huishoudelijke elektrische installaties. 

KEURTECH vzw, Boomsesteenweg 2 bus 1, 2627 te Schelle, tel.0470507992,info@keurtech.be,www.keurtech.be 
TP01.FD1 lnspecllerappon hlllshoudelijke dektrische installaties_Rev07_28-06-2010_0RI 

1 






