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Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke

elektrische installatie op lage en zeer lage spanning
overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Eleklrische Inslallaties — ssseazrmae

0O Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

O Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail = info@vanhemelen.org
BTW  BE 0422.507.353

0. Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie
(nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)

O Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elekirische laagspanningsinstallatie
(AREI art, 271)

O Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie véor verzwaring
van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

O Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop
van een wooneenheid (AREI art. 276bis)
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Algemene chrijving van de aansluiting

Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
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Besluit

| O Aanvullend bezoek bij onderzoek ((ef) RAﬁ‘_ IS L WA

(".-E\l., De elekirische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.1. ALK '
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het be gm van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt
door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) wer egen vogor gezien getekenc
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/ werden opnieuw geviseerd.
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Waeltelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaard
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