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PROCES-VÉRBAL DE CONTROLE D'UNE

INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

LINSTALLATIONEST CONFORME
L'examen s'opère selon I'instruction de travail 10le006 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre controle a étê effectué par BTVASBL, bureau BTV Bussel / Bruxelles, Humaniteitslaan 233 bus 4, 1620
DROGENBOS
T: 02 230 81 82, E: btv.brussel@btvcontrol.be

Rapport N°: 0545-200528-09 Date du contrðle:
Extra date du contrôle:

28/05/2020

DONNEES GENERALES:

ADRESSE DE
L'INSTALLATION:

PROPRIETAIRE:
Adresse:

DEMANDEUR:
Adresse:

SELIM

VOORSPOEDLAAN 16 

1700 VYXIE GROUP  
1

1853GRINMBERGEN

VYXIE GROUP
MUTSAARDPLEIN 18

1853 GRIMBERGEN

Visualisation de l' installation

r
INSTALLATEUR:
Adresse:

TVA ou CI:

EAN:

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation:
Début travaux fondations:

Raccordement tension:
Câble aliment. tableau princ.:
Type électrode de terre:
Nombre de tableaux:
Facteurs d'influences externes:

Modification
Avant 01/10/1981

3X230V
4x 10mm²
Piquets
1

Compteur n° 1SAG310011638
5

Index:

Type des locaux:
Installation électrique:

RGIE art.:
Protection raccordement:
Inter. gén. type:
Nombre de circuits term.:
Schéma:

Unité d'habitation
Avant & Après
01/10/1981
86
40 A
4p40A/300OmA
20
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PROCES-VERBALDE CONTROLE D'UNE

INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

RGIE art. 270, RGIE art. 276
Examen de conformité et contröle

28 Ohm RI tot.:

CONTROLE:

Contrôle suivant:
Type de controle:

MESURES:

RA:

DESCRIPTION:

Voir schéma unifilaire et schéma de situation.

INFRACTIONS CONSTATEES:

Néant

NOTES:

Néant

48 MOhm

cONCLUSsION: L'installation est confome.
Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées.
Les schémas unifilaires et les schémas de situation ont été visés.
L'installation doit être vérifiée avant le 27/05/2045 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après
modification ou extension importante exécutée avant cette date.

L'agent-visiteur
0545 BART VAN EECKHOUDT

CONTROLES EFFECTUES
Lors de la visite de controle des installations domestiques selon fartcle 271
a) Lecontrolederexécutionderinstallation lectique confomémentauxschémas
b) Le controle de retat (focations, détérioration,..) du matériel Glectrique đinstallation fxe, tout particulièrement en ce qui conceme les
interrupteurs, les sodes de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de réparttion..,
c) Le contrôle des mesures de protecion Contre les chocs electiques par contacs directs et indirects;
) Le controle du foncbonnementdes dispositifs deprotecbona courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test,
e) Le controle des boucies de défaut et du raccordement comect des dispositifs de protection à courant diférentel residuel via la création
đun courant de defaut de minimum 2,5 fois la sensibité de Tappareil
n Le contrôle de la contnuité des connesions équipotentielles (principales et supplementaires) et des conducdeurs de protecion des sodes de
orises de courant et des appareil's de dasse 1 à poste fixe, instalé à poste fice ou mobile à poste foce:
9) Le controle visuel du matériel à poste fixe ouà poste foxe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens,
) Le controle visuel đu matérielmobile pouvantprêsenterdes dangers pour les personneset des biens
Sauf intracions, radéquation entre dispositts de protecion contre les surintensités instalés et les secions
des cirauitsrespectifs qíts protègentest certfiée.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE
a) l y a obligaion de conserver le proces-verbal de controle dans le dossier de rinstallation dlectrique;
b) ll y a obligation de renseigner dans le dossier toute modfication intervenue dans rinstallation lectrique
c) ll y a obligaion daviser immédiatement le Service Public F6déral ayant Energie dans ses attibutions
de tout aocident survenu aux personnes et dú, direcement ou indirectement, à la présence delectricité;
)ly aobigation,lorsquedes intracions ont d constatdeslorsde lavisitode contole, defairooffecuer unenouvolleveita decontrolepar
le méme organisme agreé afin de vérifier la dispartion des intracions au terme du delai đun an. Dạns le cas oû, lors de cette seconde
vste, des intracions subsistent, forganisme agréé se doit envoyer unecopie duprocas-verbal de visite de controleà la Drecion
generale de rEnergie préposée à ia haute suveillance des installations éleciiques domesiques

Signthcations des ndles: conceme dos detauts quintont pas dGintuence sur la conckusion, des ponstatatons qu ne rolờvent pas de 'axamen.
mais qui peuvent menacer la sécurité ou des données dorganisabon.

pour le directeur,
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PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE

INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

QUELLES MESURES A PRENDRE SI VOTRE INSTALLATION EST CONFORME

ETAPE 3ETAPE 2ETAPE 1
ETAPE 4

Lisez soigneusement ce
Procès-Verbal et faites
attention aux notes
éventuelles.

Lors d'extensionsimportantes
|de 'installation, faites
recontrôler de nouveau.

Un recontrôle de I'installation
est obligatoireavant
27/05/2045.

BTVBrussel/Bruxellesreste
à votre service pour les
contröles nécessaires.
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