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Keuringsrapport 
Elektrische installatie 

Erkend dool de fede1ale ovcrhc-ld 

Rapportnummer: RAP .1001.007 .11128737 .REV0 

Adres- en onderzoeksgegevens 

Adres installatie 

Naam eigenaar 

Adres eigenaar 

Type object 

EAN-code 

Aard installatie 

Doel onderzoek 

Hoge Buizemont 149, 9500 Geraardsbergen  

eengezinswoning 

niet beschikbaar 

bestaand 

wijziging 
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Het onderzoek is verricht op 16-3-2018 volgens artikel art 271 van het AREI en onzè procedure(s) TP1. 

Installatiegegevens 

Spanning (V) 
Type elektrode 
0 voedingsleiding (mm2) 
In hoofdbeveiliging (A) 

Metingen 

Ra / Zs (n) 
Continuïteitsmeting 

Inbreuken 

1. Nihil
ADS: Automatische differentiële schakelaar 

2 X 230 (2f) 
pen 
10 
63 

17 / 
goed 

In hoofdschakelaar (A) 
öl differentiële schakelaar(s) (mA) 
Aantal verdeelborden 
Aantal stroombanen per verdeelbord 

Werking differentiële schakelaar(s) 
Isolatieweerstand van de installatie (Mn) 

40 
300 en 30 
2 
7/9 

goed 
>0,5

Opmerking· Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten/ goten etc" zijn niet losgemaakt Indien 
tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld. 

Opmerkingen 

(Ver)bouwjélar installatie: na okt 1981 
Zie schema's voor de omschrijving. 
Het badl<amermeubilair was tijdens de controle nog niet aangebracht. 

Besluit 

De installatie is conform het AREL 
Het ééndrnads- en situatieschema weiden voor gezien getekend/ gecontroleerd. 
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk '16-3-2043 (art 271 AI\EI), alsook voor ingebruikname van elke 
belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum. 

Voor de directeur, op 16/3/2018 

Naam agentonderzoeker: Bart De Potter ....................... .. 

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden In het dossier van de elektrische instaUatie, 
2. In het dossier dient elke 'Mjzijjng aan de elektrische insta!Jatie vermeld te worden. 

Handtekening: 

3, Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te 'Mjten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie 8eldrische Energie, te worden gewaarschuwd. 4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens hel onderzoek, dient men een nieuw controtebezoek te laten venichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de tennijn van één jaar de overtredingen 
verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie 
Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische lnstaHaties. 
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Keuringsrapport 
Elektrische installatie 

Rapportnummer: RAP .1308.007 .12598772.REV0 

Adres- en onderzoeksgegevens 

• Adres installatie Hoge Buizemont 149, 9500 Geraardsbergen
• 1 Naam eigenaar 

Adres eigenaar 
Type object 
EAN-code 

•. Aard installatie 
Doel onderzoek 

PV installatie 
niet beschikbaar 
uitbreiding 
herkeuring 

Het onderzoek is verricht op 26-2-2019 volgens artikel art 270 van het AREI en onze procedure(s) TP1. 

Installatiegegevens 

Spanning (V) 
• Type elektrode
, 0 voedingsleiding (mm2)
.! In hoofdbeveiliging (A)

Metingen 

' Ra / Zs (n) 
'. Continuïteitsmeting 

Inbreuken 

1. Nihil
ADS: Automatische differentlêle schakelaar 

2 X 230 (2f) 
pen 
2,5 
20 

17 / 
goed 

In hoofdschakelaar (A) 
lll differentiële schakelaar(s) (mA) 

, Aantal verdeelborden 
' Aantal stroombanen per verdeelbord 

• Werking differentiële schakelaar(s)
Isolatieweerstand van de installatie (Mn)

63 
300 
1 
1 

goed 
>0,5
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Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten/ goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien 
er tijdens de keuring geen schema's aanwezig waren is het mogelijk dat er bepaalde delen van de Installatie niet werden vastgesteld. 

Opmerkingen 

: Zie schema's voor de omschrijving. 
• • Enkel de PV installatie is gecontroleerd.
! Aantal omvormers: 1

Fabrikaat en Type: Solaredge SE 4000 H
Serienummer( s ): SJ2418-073179576-95
max vermogen in W: 4000
Aantal Panelen: 17
Vermogen panelen in Wp: 4760

Besluit

De installatie is conform het AREi. 
Het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd. 
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 26-2-2044 (art. 271 AREi), alsook voor ingebruikname van elke 
belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum. 

Voor de directeur, op 26/2/2019 

Naam agentonderzoeker: Bart De Potter 

Raadgevingen 
1. Het proces~verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden In het dossier van de elektrische installatie, 
2. In hel dossier dient elke \'Jjziglng aan de elektrische Installatie vermeld te worden. 

Handtekening: 

3, Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minlster van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd. 
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens hel onderzoek, dient men een nieuw conlro!ebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen 

verdwenen zijn, Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblljVen, moet het erkend organisme een koj:Xe van hel proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie 
Energie die belast Is met het hoog toezlcht op de huishoudelijke elektrische Installaties. 
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Erkend door de federale overheid 

Keuringsrapport 
elektrische installatie 

Rapportnummer: RAP .1348.007 .17163858.REV0 

Adres- en onderzoeksgegevens 

. Adres installatie 

Naam eigenaar 

Adres eigenaar 

Installateur/ BTW 

Adres installateur 

, Type object 

EAN-code / Distrib. 

Aard installatie 

Doel onderzoek 

Hoge Buizemont 149, 9500 Geraardsbergen

De Roeve Elektro / BE0857 6 31 933 

Vesten 20 te Geraardsbergen 

laadpaal 

niet beschikbaar 

uitbreiding 

gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname 
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Het onderzoek is verricht op 14/06/2022 volgens hoofdstuk/ afdeling 6.4 van Boek 1 inzake de installaties op 
laagspanning en op zeer lage spanning. 

Installatiegegevens 

Spanning (V) 
Type elektrode 

. 0 voedingsleiding (mm2) 
In hoofdbeveiliging (A) 

Metingen 

Ra/ Zs (n) 
Continuïteitsmeting 

Inbreuken 

1. nihil
ADS: Automatische differentiële schakelaar 

2 X 230 (2f) 
pen 
6 
32 

17 / 
goed 

i In hoofdschakelaar (A) 
�I differentiële schakelaar(s) (mA) 
Aantal verdeelborden 
Aantal stroombanen per verdeelbord 

Werking differentiële schakelaar(s) 
Isolatieweerstand van de installatie (Mn) 

4 0
30 
1 
1 

goed 
>0,5

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installaUe gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten/ goten etc" zijn niet losgemaakt. Indien 
tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld. 

Opmerkingen 

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's. 
Enkel de uitbreiding laadpaal werd gecontroleerd. 
Fabrikaat en Type: Powerdale home T2 NEXTENDER 
Serienummer(s): 2206 0016 1 CC 

; Vermogen 22 � 

Besluit 

De installatie is conform Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Het ééndraads- en 
situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd. 
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 14/6/2047, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging 
of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum. 

Voor de directeur, op 14/6/2022 

Naam agentonderzoeker: Bart De Potter ........................ . Handtekening: 

De elektrische Installatie is uitgevoerd overeenkomsllg de eendraadsschema's en de situatieplannen, Indien aanwezig. 
Voor de geïnstalleerde beschermlngslnrlchtlngen tegen overstroom en de doorsneden van de stroombanen die ze beschermen zje eendraadsschema's. 
Gecontroleerd zijnde vast of vast opgesteld materieel (correcte keuze, Installatie en samenbouw ter plaatse) en de conlinuneit van de equipotenlia!e verbindingen (hoofd� en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de 
stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1 

1. de verplichting hel verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren In het dossier van de elektrische Installatie; 
2. de verpllchtlng ln het dossier elke wijziging aan de elektrische Installatie te vermelden; 
3. de verpt!chtlng de met het toezlchl belaste ambtenaar van de Federale overheidsdienst die Energle onder zijn bevoegdheid heeft onmldde!Hjk In te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks 

te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. 
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